


























magazyn

YDY 3x1,5
ośw. ogólne

3f

L3

REZERWA

S311
B16A

S311
B10A

P302
25/30-AC

L2

1. Rozdzielnica R3 w obudowie min IP30
    naścienna izolowana
2. Ps = 1kW - moc szczytowa
    f=50Hz
    U=230/400V
    Is = 20A - zabezpieczenie w istn. rozdzielnicy budynku
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S313
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Układ sieci: TN - S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
- izolowanie części czynnych
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe
I=30 mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności
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Nr pomieszczenia

Typ przewodu/kabla
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magazyn

YDY 3x2,5
gn. ogólne
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magazyn

YDY 5x2,5
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Kocioł nr 1

HP52

Projektowana
przedścianka

Wylewka betonowa

SILKA 24,Przedścianka 2x25 płyta GM-F

Sufit podwieszany 2x25 płyta GM-F

39.21

0.1

MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO

R

główna szyna wyrównania potencjałówGSWP,LSWP

LEGENDA:

gniazdo pojedyncze 230V IP44

1. w pomieszczeniu wykonać połączenia wyrównawcze,
projektowane pomieszczenie włączyć w sieć wyrównawczą
obiektu
2. w pomieszczeniach mokrych i na zewnątrz zastosować
osprzęt min IP44

łącznik jednobiegunowy

połączenia wyrównawcze LgYPE

rozdzielnica projektowana

3f wypust kablowy 400V (1mb zapasu przewodu)

A.1

EW3

EW4

EW1

proj. linia kablowa nn
zasilanie z istn. instalacji
elektrycznej budynku

3f

3f

proj. linia kablowa nn
zasilanie z istn. instalacji
elektrycznej budynku

proj. pompy

proj. rura
ochronna w
posadzce

proj. linia kablowa nn
zasilanie z istn. instalacji
elektrycznej budynku
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